tukes —

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

12.5.2020

Teknos Oy
Takkatie 3
00370 Helsinki

Y-tunnus: 2203752-5

limoitus asian kasittelyn paattymisesta

Tuote: Puun palonsuoja-aine
Nimike: Teknosafe 2407-00

1(2)

JOA-20191022-01

Saamiensa selvitysten perusteella Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) katsoo,
ettei asia aiheuta talla erdad enempaa toimenpiteita Tukesin taholta.

Tukesin arvio selvitysten perusteella

Tukes on arvioinut tuotteen valmistajalta saamien selvitysten perusteella. Danish
Institute of Fire and Security Technology testiraportin PFA11203A 2018-06-25
mukaan Teknosafe 2407-00 tayttaa valmistajan ilmoittaman paloluokituksen B-

s1,d0. Alla testauksen tulokset:

The test results are shown in the following table

Test No. 1
FIGRAG 2 ma [W/s] 90
FIGRA, 5y [W/S] 90
THReoo. [M]] 5.5
SMOGRA [m?/s?] 2%
TSP.EU{] . [mz] 43%
FDP::10. [ves/no] no
FDP:. ;0 [yes/no] no
LFS < edge of specimen [yes/no] yes

*Based on test of new conditioned calcium silicate board and calculated using the procedure of

EN 13823 Annex A.6.1.2 Note

Tukes on arvioinut tuotteen vain maankaytto- ja rakennuslain seka rakennustuo-
teasetuksen nojalla. Tukes ei ole siten arvioinut tuotteen vaatimustenmukai-

suutta muun lainsaadannon nojalla.
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Tukesin suorittama arviointi ei vapauta Teknos Oy:ta vastuusta tuotteen mahdol-
lisesti aiheuttamista vahingoista, ndista johtuvista kustannuksista tai vahingon
karsineen oikeudellisista vaatimuksista.

Asian tausta

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) on teettanyt rakennustuotteiden testaus-
ohjelman yhteydessa tuotetestauksen puun palonsuoja-aineille. Testauksessa tes-
tattiin hidastaako tuote materiaalin syttymista ja paloa. Lisdksi katsottiin vastaako
tuote valmistajan mahdollisesti ilmoittamaa paloluokitusta.

Testatuista palonsuoja-aineista tutkittiin myos sisaltdavatko ne kiellettyja bromiyh-
disteita.

Testituloksien perusteella Teknosafe 2407-00 ei tayttanyt valmistajan ilmoitta-
maa paloluokitusta B-s1, dO. Teetettyjen testien mukaan tuote taytti paloluoki-
tuksen B-s2, dO vaatimukset.

8.4.2020 paivatyn selvityksen perusteella Teknos Oy on testauttanut tuotteen
Tukesin teettamien testien jdlkeen ja osoittanut sen olevan valmistajan ilmoitta-
man paloluokituksen B-s1,d0 mukainen.

Taman vuoksi Tukes katsoo valmistajan toimet riittaviksi ja paattaa asian kasitte-
lyn.

Lisatietoja asiasta antaa Johanna Ahola.

Johanna Ahola
johanna.ahola@tukes.fi
puh.
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